
und Instandsetzungsarbeiten begangen
werden. Bei diesen Arbeiten wurde in der
Vergangenheit immer wieder von Unfällen
mit Verletzten und Toten berichtet.
Unfallursachen sind meistens mangelndes

Gefahrenbewusstsein und das Nichteinhal-
ten vorgeschriebener Sicherheitsmaßnah-
men. Im Folgenden soll daher auf die wich-
tigsten Gefahren und die in der BG-Vor-
schrift „Abwassertechnische Anlagen“
(BGV C 5, alt: VBG 54) festgelegten Schutz-
maßnahmen hingewiesen werden.

Gefährdungsermittlung
Vor Beginn der Arbeiten sind die mögli-
chen Gefährdungen zu ermitteln und die
erforderlichen Schutzmaßnahmen festzu-
legen. Auf Grund der möglichen Gefähr-
dungen in solchen Bauwerken sollte
immer überlegt werden, ob nicht durch
technische oder organisatorische Maß-
nahmen das Einsteigen und Arbeiten
überflüssig werden kann. Dies ist z. B.
möglich durch den Einsatz von Spül- und
Sauggeräten, Kanalkameras oder außen-
liegende Schieberbetätigungen.

Schutzmaßnahmen
Müssen dennoch zur Durchführung von In-
standhaltungsarbeiten solche Räume
begangen werden, hat der Unternehmer
folgende technische und organisatorische
Voraussetzungen zu erfüllen:
Alle für die Arbeiten eingesetzten Beschäf-
tigten müssen über die Gefahren und die
erforderlichen Schutzmaßnahmen unter-
wiesen sein.
Die Unterweisung muss vor Aufnahme der
Tätigkeit, danach mindestens einmal jähr-
lich, erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt sind
schriftlich festzuhalten.
Für die Arbeiten ist ein Aufsichtführender zu

Abwassertechnische Anlagen

Arbeiten in Schächten, Kanälen und sonstigen 
umschlossenen Räumen

mschlossene Räume von abwassertech-
nischen Anlagen wie Schächte, Kanäle,

geschlossene Regenrückhaltebecken und
andere unterirdische oder abgedeckte Bau-
werke müssen zu Inspektions-, Wartungs-

U



bestimmen, der zuverlässig und mit den
Schutzmaßnahmen vertraut ist.
Auch für Routinearbeiten sind Betriebs-/
Arbeitsanweisungen aufzustellen. Wenn bei
den Arbeiten mit besonderen Gefahren, 
zum Beispiel starker Wasserführung, Zünd-
gefahren, Freisetzung von Gefahrstoffen, zu

rechnen ist, muss ein Erlaubnisschein aus-
gestellt werden. Der Personaleinsatz ist so
zu planen, dass mindestens eine Person
außerhalb des umschlossenen Raumes zur
Sicherung anwesend und als Ersthelfer aus-
gebildet ist. Zur Sicherung gehört auch, dass
die Personen im umschlossenen Raum und
außerhalb in ständiger Sicht- oder Sprech-
verbindung stehen müssen.
Im Notfall muss der Sicherungsposten Ret-
tungsmaßnahmen selbst einleiten. Ohne
seinen Standort zu verlassen muss er über
Funk oder Telefon einen Notruf absetzen
können. Bis zum Eintreffen der Rettungs-
mannschaft hat er mit der vorhandenen
Rettungsausrüstung eigene Maßnahmen
einzuleiten. Mindestens einmal jährlich sind
praxisnahe Rettungsübungen durchzu-
führen.
Für die sichere Durchführung der Arbeit ist,
abhängig von den möglichen Gefährdun-
gen, folgende Arbeits- und Rettungsausrü-
stung erforderlich:

TYPISCHE GEFAHREN

Mechanische Gefahren durch:

� Aufenthalt im öffentlichen Verkehrs-
raum

� Abheben/Wiedereinsetzen von
Schachtabdeckungen

� Absturzgefahr in Schächte
� Anstieg der Wasserführung, starke 

Strömung und Wassertiefe
� Einrichtungen/Einbauten oder Arbeit-

mittel

Explosionsgefahren durch:

� die Entwicklung von Faulgasen in
Stauräumen von Abwasser

� unzulässig eingeleitete brennbare
Stoffe ins Kanalnetz (z. B. auslaufen-
des Benzin).

Gesundheitsgefahren durch:

� Sauerstoffmangel
� Kohlendioxid und Schwefelwasser-

stoff verursacht durch Fäulnisprozes-
se

� Krankheitserreger, die zu Infektionen
führen können

� gefahrstofffreisetzende Tätigkeiten
wie z. B. Schweiß-, Schleif-, Bohr-
oder Beschichtungsarbeiten

TYPISCHE GEFAHREN Des weiteren muss der Unternehmer 
personenbezogene Schutzmaßnahmen
sicherstellen. Alle Beschäftigten müssen
gemäß § 2 Arbeitssicherheitsgesetz be-
triebsärztlich betreut werden und für die
Arbeiten körperlich und gesundheitlich
geeignet sein.
Je nach Tätigkeit sind arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäf-
tigten vorgeschrieben, z. B. bei Lärmarbeits-
plätzen nach G 20 oder bei Trägern von
Atemschutzgeräten zu Arbeits- oder Ret-
tungseinsätzen nach G 26.
Um das Infektionsrisiko zu minimieren, ist
die Einhaltung der persönlichen Hygiene
zwingend erforderlich. Wegen der Verlet-
zungsgefahr ist der Impfschutz gegen Teta-
nus und Poliomyelitis bei jedem Beschäftig-
ten zu überprüfen und sicherzustellen. Wei-
tere Schutzimpfungen (z. B. Hepatitis A und
andere) sind im Einzelfall nach ärztlicher
Indikation im Einvernehmen mit den
Beschäftigten vorzunehmen.

�� Absperr- und Kennzeichnungseinrichtungen,

�� Deckelheber,

�� persönliche Schutzausrüstungen, wie z. B. Warnkleidung, Schutz-

kleidung, PSA gegen Absturz bzw. zumHalten und Retten,

�� ohnmachtssichere Auftriebsmittel (Schutz gegen Ertrinken),

�� ggf. mobile Einstiegshilfen, 

�� Gasmessgeräte,

�� Belüftungseinrichtungen,

�� Atemschutz (Selbstretter, Arbeits-/Rettungsgeräte),

�� Abseil- und Rettungshubgeräte,

�� Sicherheitsseile,

�� Exgeschützte Handleuchten,

�� Verbandkasten,

�� Handfeuerlöscher,

�� Waschgelegenheit zur Reinigung der Hände auf Einsatzfahrzeugen.



��������	
��������
�������������
���
����	��������������������������

������
������
����	������������������
�����������		���������

� ��������	���
��
� 

�������
���

�����������������
����
���������
����������������� 
���	����������!���
����������		��
�����������
���"�	�������

��	�������������"�	���������
#������������$	���������#��������
������������������
��	�����
���
�%�
���������&��������'
� 
��		������������"��������������	� 
���������

(���������������������������������������
�����	������
�������������������
�����
���
����������������
�����&�������������
���������
����������	������)���������)�*+
�����������������������������������


